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3.4.6  OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU

Opaski wokół budynku – częściowo wykonane z typowych płyt betonowych
chodnikowych mocno zklawiszowanych ,częściwo z kostki brukowej częściowo brak
opasek .

Zdjęcie nr 44,45,46  Opaski wokół budynku .
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Zdjęcie nr 47,48,49  Opaski wokół budynku .

Płyty chodnikowe sklawiszowane

 Opaski wokół budynku – obniżenie terenu
.Odwodnienie liniowe – przed bramami
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3.4.7  ŚCIANY WEWNĘTRZNE PIWNIC

Ściany wewnętrzne piwnic na wysokości około 0,5 m – 0,7m nad posadzką – widoczne
zawilgocenie, odparzenie tynku , zacieki, tworzący się grzyb

Zdjęcie nr 50,51,52 –piwnice od strony południowo –zachodniej  .


